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SWIADECTWO

S§/301/2021/ED

W Laboratorium Centrum Badari Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

r EKO SILVER Il o mocy nominainej 14 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest STALMARK Sp. z o0.0. Sp. K. ul. Przemystowa 21, 34 — 120 Andrychow.
Celem badan byla ocena speinienia wymagafi energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreslonymi w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczgcych
ekoprojektu dla kotidw na paliwa stale.

Wykonane badania ciepino - emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagar Ekodesign.

Przedstawiong w poni2szej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjna kotta EKO SILVER Il o mocy
nominalnej 14 kW wykonano na podstawie wynikéw badarn przeprowadzonych w Pracowni Badafi Kotidw,
Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Peine wyniki badarn zostaty zamieszczone
w sprawozdaniu z badan nr 301/2021 z dnia 08.07.2021 r.
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Parametr Jednostka Wartosé Wymogi ekoprojektu
Wytworzone | Pn = PrZy mocy nominainej kw 13,7 -
uiytowe |70 30% mocy w 41 -
Sezonowa efektywnosé energetyczna % 81 275 dia kotiéw o nominainej mocy clepinej £20 kW
| ogrzewanla pomieszczen - n, 277 dla kottdw o nominalnej mocy ciepinej >20 kW
Sezonowa emisja substancii pylowych i gazowych - S
co mg/m? 342 < 500 mg/m?
OGC mg/m? 8 < 20 mg/m®
Py mg/m? 19 < 40 mg/m®
NO, mg/m? 180 < 200 mg/m?

Klasa efektywnoéci energetycznej zgodnie z zataczniku |l do Rozporzadzenia Delegowane]j Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27

kwietnia 2015 r. uzupelniajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoéci

energetycanej dla kottéw na paliwo state | 2zestawdw zawierajacych koclot na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury | urzgqdzenia sioneczne

Klasa efektywnoéci energetycanej | A+
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L aboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.
Szczegttowy zakres akredytacji znajduje sig na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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